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Niirnberg, 05. Oktober 2007
LGA QualiTest GmbH Pastfach 3022 90014 Nirnberg

Akkraditlertes Labor der DATech
Deutscher

SCHISCHEK GmbH OOk
Herr Thomas Kellermann @
Muhlsteig 45 DATP37/93-23 |

90579 Langenzenn

UNTERSUCHUNGSBERICHT Nr.: E 4.344

Auftrag: IP-Schutzartpriifung IP 6X nach DIN EN 60529:2000
Auftr. Nr.:  mit Schreiben vom 21.09.2007
Gegenstand: ExCon, RedCon, InCon
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1. Staubpriifung IP 6X
Priifdauer: 8 Stunden, mit Unterdruck
Priifstaub: Talkum
Elekt. Betrieb: keiner

2 Vereinbarung

Eine ausfiihrliche Funktionsprifung wird/wurde durch die Firma Schischek,
Langenzenn, durchgefiihrt.

3 Feststellung

Es ist keinerlei Eindringen von Staub in den Priifling feststellbar.

Der Schutzgrad IP 6X gilt als erflillt.
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Die Untersuchungsergebnisse sind nur fiir die eingangs erwéhnten Priiflinge gliltig.
Eine Vervielfaltigung des Untersuchungsberichtes, auch nur auszugsweise, ist nicht zuldssig.

Anlage
1. Versuchaufbau
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Anlage 1
Versuchaufbau

nach der Staubpriifung
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Nirnberg, 9. August 2007
LGA QualiTest GmbH Postfach 3022 90014 Nirmnberg _ o Lasordor DATach
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DAT-P-037/83-23 :

SCHISCHEK GmbH
Herr Thomas Kellermann
Munhlsteig 45

90579 Langenzenn

UNTERSUCHUNGSBERICHT Nr.: E 4.279

Auftrag: IP-Schutzartpriifung IP X6 nach DIN EN 60529
Auftr. Nr.:  pers. durch Herrn Kellermann am 02.08.2007
Gegenstand: ExCon, RedCon, InCon
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1. Strahlwasserpriifung IP X6 nach EN 60 529
Prufdauer: 3 Minuten (Drehtisch)

Prifeinrichtung: Strahldiise;

12,5 mm Disendurchmesser
Praflingsauflage: Trager perforiert
Volumenstrom: 100 l/min 5%

Wasserdruck: ca. 100 kPa

2 Vereinbarung
Eine ausfiihrliche Funktionsprifung wird/wurde durch die Firma Schischek,
Langenzenn, durchgefihrt.

3 Feststellung
Kein Eindringen von Wasser in das Gehause.

Der Schutzgrad IPX6 gilt als bestanden.
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Die Untersuchungsergebnisse sind nur fiir die gingangs erwahnten Priflinge giiltig.
Eine Vervielfdltigung des Untersuchungsberichtes, auch nur auszugsweise, ist nicht zuldssig.

Anlage
1. Versuchaufbau
2. Priiflinge nach den Priifungen
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Anlage 1
Versuchaufbau
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